SYSTEMUBERSICHT MIT PROJEKTIERUNGSBEISPIEL

Wichtige Projektierungsrichtlinien nach DIN VDE 833 Teil 2

Uberwachungsflache punktformige Rauchmelder:

Bis 80m? und bis 12m Raumhohe = 80m? L','_J'berwachungsbereich
Uber 80m?2 und bis 6m Raumhohe = 60m?2 Uberwachungsbereich
Uber 80m=2 und bis 12m Raumhdhe = 80m2 Uberwachungsbereich

L!Qgrwaghgnggﬂg"ghg punktformige Warmemelder:

Bis 30m?2 und bis 7,5m Raumhohe = 30m?2 Ub_erwachungsbereich
Uber 30m=2 und bis 7,5m Raumhohe = 20m=2 Uberwachungsbereich

(Uber 30m2 und bis 9m Raumhdohe nur LWM = 15m2 Uberwachungsbereich)

Dr-MaB punktformige Rauchmelder:
Bei 60m? Uberwachungsbereich = 5,7m
Bei 80m=2 Uberwachungsbereich = 6,6m

DH-MaB punktformige Warmemelder:

Bei 15m?2 Uberwachungsbereich = 3,1m
Bei 20m? Uberwachungsbereich = 3,5m
Bei 30m2 Uberwachungsbereich = 4,4m

Handmelder:

Mindestens an allen Fluchtwegs-Ausgangen

Rauchansaugsysteme:
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Jeder Ansaugpunkt wird wie ein punktformiger Rauchmelder projektiert

Linienformige Warmemelder:

Projektierung wie punktformige Warmemelder

Extern ianal I rung:

Ein Gerat pro Brandabschnitt

Legende:

BMA
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Sensorkabelmelder
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AUFSCHALTUNG SONDERMELDER

AUFSCHALTUNG ZUR FEUERWEHR

Aufschaltung von nicht-loopfahigen Sondermelder auf einen Brandmeldeloop.
Je nach verwendetem Sondermelder wird zusatzlich noch ein Reset-Kontakt von einem
Ausgangsmodul bendtigt.

Aufschaltung von Feuerwehrbedienfeld, -Anzeigetableau, -Freischaltelement, -

SchlUsseldepot von Blitzlicht. Fur jede Verbindungslinie ist ein eigenes Kabel zu verlegen.

Feuerwehr-Bedien- und Informationssystem

JY(St)Y 2x2x0,8 oder|
2St.1x2x1

Daten & Versorgung 1 EAT
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Flachbandkabel

FBF

Systemschrank

JY(St)Y 6x2x0,8

JY(St)Y 2x2x0,8
oder 2St.1x2x1

FSE

JY(St)Y 2x2x0,8
oder 2St.1x2x1

Blitzlicht

Sondermmelder
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oty , 1x2x1
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/ o
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24V . -
< _ e
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2o i
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box e < Alarm ®
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JY(St)Y 6x2x0,8

JY(St)Y 2x2x0,6

UE Hausanschluss Telekom
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